
ITEM Cant. UDM Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario 

Cumple Cumple

No cumple
Se requieren dos(2) semanas

calendario y oferta 15 días
Cumple

Cumple Cumple

No cumple

Los documentos suministrados no 

evidencian los 5 años solicitados 

de experiencia en trabajos 

similares 

Cumple

Cumple Cumple

Evaluado por: Pag. 1/1

Rafael A. Lopez Nuñez- Supervisor de Mantenimiento.

Ramon A. Vargas - Supervisor de Mantenimiento.

Julio Liriano Encargado de la Unidad de Servicios y Mantenimiento

Rocio A. Altagracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica

Forma de pago; Credito a 30 dias 

Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones 

conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en las 

instalaciones de estos servicios.   

Carta garantia de un (1) año para las piezas y servicios para componentes 

intervenidos durante el mantenimiento 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

1 1 Servicio

Tiempo de entrega: dos (2) semanas calendario después de recibida la orden de 

compras.

Adivig, SRL

Descripción

Servicio de mantenimiento preventivo de un (1)  transformador trifasico tipo pad-

mounted de 2,000kva, 12,470 /480-277 voltios, incluye: Cambio de aceite de 

enfriamiento del equipo. Sustitucion de las juntas de los terminales de entrada y 

salida de voltage. Prueba de aislamiento de las bobinas del transformador. Pintura 

exterior del  equipo. 

Nombre del Proceso:

Fecha  de Evaluación:

CM-2023-098

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Evaluador - Tipo de evaluación:

Compañía Alexander Cuevas Electricidad General SRL

Evaluacion individual
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Referencia del Proceso:

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución


