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READECUACION DE BANOS EN PALACIO DE JUSTICIA
DE SAN CRISTOBAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objetivo

2023-26-0O

El presente documento tiene como objeto establecer las bases para la contrataciéon de la obra de
READECUACION DE LOS BANOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL,
estas readecuaciones incluyen los bafios publicos y privados del primer al tercer nivel, el alcance de la
readecuacion es el siguiente:

CATEGORIA CANTIDAD DE BANOS

TOTAL DE BANOS 18 UNIDADES
SUBCATEGORIA CANTIDAD DE BANOS
BANOS DE DAMAS 5
BANOS DE CABALLEROS | 5
BANOS MIXTOS 8
POR NIVEL
1ER NIVEL 5
2DO NIVEL 4
3ER NIVEL 9

Tabla 1. distribucién de los bafios a intervenir.

Readecuacion del revestimiento interior.

Readecuacion de divisiones existentes

Readecuacion de aparatos en mal estado

Readecuacion de accesorios deteriorados

Correccion de distribucion de acuerdo a los planos
Readecuacion de iluminacion interior.

Readecuacion del sistema de presiones y fugas en el palacio.

PN =

Readecuacion de la visual interior.

2. Fuente de recursos

Los fondos para financiar el costo de la contratacion, objeto de las presentes especificaciones técnicas,
corresponden a la certificacion de apropiacion presupuestaria, movimiento num. 25868-2023,
periodo fiscal 2023, de fecha trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por cuatro millones
trescientos mil con 00/100 (RD$4,300,000.00).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

3. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el espafiol, por tanto, toda la correspondencia y
documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de
Compras y Contrataciones deberan ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma
distinto, deberan contar con la traduccion al espafiol realizada por un intérprete judicial
debidamente autorizado.

4. Descripcion de las actividades a realizar:
A continuacion, se presenta la descripcion de los trabajos a realizar:
¢ Remocion de ceramica de bafio en muros.
e Remocion de ceramica de bafio en piso.
e Desmonte de lavamanos.
e Desmonte de inodoros existentes.
e Desmonte de espejos existentes.
e Desmonte de papelera existente
e Desmonte de secador de manos
e Desmonte de tope de granito existente
e Desmonte de tomacorriente existente
e Desmonte de plafon existente

e Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparacion, masillado, pintura,
instalacién y desinstalacion)

e Suministro e Instalacion Plafon 2" x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint
Tee y Cross Tee)

e Suministro e Instalacion de Lamparas para luminarias Led 2x2 de plafon parabodlicas con
tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL.
.(Incluye desinstalacion de existentes)

e Suministro e Instalacion Tomacorrientes 110 v, Polimero Color blanco

e Suministro y aplicacion de Pintura Satinada (Incluye preparacion de superficie, masillado y
lijado)
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e Suministro e instalacion de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento,
derretido y separadores.

2023-26-0O

e Suministro e instalacion de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido
y separadores.

e Suministro e instalacion de Inodoro elongado grande con asiento de caida lenta para
fluxometro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalacion.

e Suministro y colocacién de rejilla de piso cuadrada 4" x 4".
e Suministro y colocacion de llavin de bafio para puerta de caoba.

e Suministro e instalacion de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su
instalacidon, Boquilla y siféon niquelados.

e Suministro de zafacén de polipropileno con accionador de pie.
e Suministro e instalacion de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable.

e Suministro e instalacion de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m, (incluye z6calo
de 0.10 m y falda de 0.25m).

e Suministro e instalacion de dispensador de papel de bafio en acero inoxidable.

e Suministro e instalacion de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x
1.15m.

e Suministro e instalacion de secador de manos de alta velocidad (Operacion higiénica y libre
de contacto, Resistente a salpicaduras, Disefio ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de
agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operacion 56dB (A), Energy Eficiente 390W,
AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.).

e Limpieza continua y final.

5. Especificaciones técnicas de la obra:

a) Pisos

e Los pisos seran colocados segun lo dispuesto en la descripcion de las actividades de éstas
especificaciones técnicas: seran del tipo y caracteristicas especificadas en los planos y listado
de partidas.

e Las piezas tendran textura y espesor uniformes y seran asentados con un mortero cuyo
espesor podra ser de 1.5 a 3.0 centimetros y en una proporcion de una parte de material
aglutinante (cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se debera extender el mortero
con llana metalica dentada para que forme ranuras horizontales y las piezas se adhieran mejor.
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e Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.

2023-26-0O

e Segun el area y la forma como se instalara el piso, se define los despieces y orden de
colocacion de las piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos
visible. El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con
un corte perfecto.

e Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagiies
en los lugares donde existan éstos.

e Los zocalos seran colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena
en proporcion 1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo a las pendientes a niveles indicados en
los planos.

e La tolerancia en dimensiones sera de dos (2) milimetros y no seran admitidas piezas rotas o
defectuosas.

e Antes de la aplicacion del derretido debera limpiarse el piso tratando de que las juntas queden
libres de cualquier sustancia extrafia, con el fin de facilitar la penetracion del mismo.

e Luego de la aplicacion del derretido, se limpiara el piso con aserrin de madera de pino o
estopa hasta dejarlo listo, evitando el paso sobre €l, durante un tiempo minimo de 24 horas
después de haberse aplicado el derretido.

e No se permitiran juntas entre losas mayores de tres (3) milimetros, ni diferencias de altura
mayores de 0.5 milimetros. Las juntas estaran llenas al ras y todas las juntas deberan estar
alineadas.

e Se emplearan separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

b) Pintura

e Incluye la operacion de aplicar una capa delgada, eléstica y fluida de pintura sobre las
superficies de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los
trabajos de preparacion de superficies de forma tal que se garantice una superficie con un
acabado perfecto.

e Todos los materiales que se empleen para estos fines serdn los detallados en las
especificaciones y planos, ademas seran nuevos y de buena calidad.

e Se aplicard una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
e El tipo sera satinado en las paredes y techos, seglin especifique en los planos.

e La pintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita
su facil aplicacion. Sera del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique
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la supervision de la Direccion de Infraestructura.

e Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pafete totalmente
uniforme.

e La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos minimos:

O

O

O

O

O

Debera ser resistente a la accion descolorante de la luz.
Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.
Debera ser de facil aplicacion.

Sera resistente a la accion de la intemperie.

Sera impermeable y lavable.

e Las superficies a pintar deberan ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia

extrana.

e No se permitira la aplicacion de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni

después de estas, si la superficie se encuentra himeda. La humedad relativa del medio
ambiente no podra ser mayor a 85%.

e Requisitos de preparacion del area:

Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.

Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.

Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)

Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de
la pintura.

e Requisitos de preparacion de metales:

O

o O O O

Remover residuos de soldaduras.

Lijar y suavizar uniones punzantes o cortantes.

Remover grasa o aceite con solventes recomendados por el fabricante de la pintura.
Limpiar y lijar toda la superficie.

Aplicar imprimaciéon inmediatamente terminada la preparacion, si la superficie
preparada se dejar amanecer a la intemperie debera repetir el proceso de limpieza.

e Requisitos de aplicacion de pinturas:

O

Muros y Techos: Aplicar imprimacidn siguiendo las instrucciones del fabricante.
Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizaran
con equipo compresor y pistola o rodillo. Solo se permitird el uso de brocha en
lugares donde no resulte practico los medios antes indicados.

Metales: Antes de aplicar la capa de acabado, remover polvo o cualquier residuo
usando aire a presion o cepillo de cerdas suaves. Aplicar pintura empleando
compresor y pistola.

2023-26-0O
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¢) Aparatos y accesorios.
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e Suministro de aparatos y accesorios: Antes de realizada la compra de los aparatos y
accesorios los mismos deben ser aprobados por la Direccion de Infraestructura Fisica. (Los
aparatos y accesorios que no sean aprobados antes de ser instalados seran rechazados).

e Nivel de calidad de los aparatos y accesorios: Los aparatos y accesorios instalados deben
de ser alto trafico (Para edificaciones publicas), lo que debe de estar indicado en sus fichas
técnicas (Seran rechazados los aparatos y accesorios que no posean ficha de especificaciones
técnicas).

e Dispensador de Jabon liquido: Dispensador jabon liquido de 800 a 1,000 ml (mililitros), de
pared color blanco con transparente, presentacion en caja de una unidad.

e Dispensador de papel de baiio: Dispensador de papel toalla de bafio, con dimensiones de
largo 27 a 29 centimetros, ancho 25 a 26 centimetros, altura 35 a 35.5 centimetros, para papel
toalla con contenido lineal de 800 a 1,000 pies y dimensiones, ancho de 6 a 8 pulgadas, altura
de 7.5 a 8 pulgadas y peso de 3.5 a 4 libras. Con llave, color negro o blanco., la descripcion
y composicion del producto debe estar escrito en el empaque, presentacion en unidad,
empaque caja de 3/1.

e Dispensador de papel de bafio junior: Dispensador papel higiénico junior.
Con dimensiones de largo 25 a 26 centimetros, ancho 12 a 12.5 centimetros, altura 26 a 27
centimetros, para papel higiénico junior con contenido lineal de 250 pies minimo y
dimensiones, ancho de 6 a 8 pulgadas, altura de 7.5 a 8 pulgadas y peso de 1.5 a 2.2 libras.
Con llave, color blanco o ahumado. Presentacion en una caja.

e Rendimiento de aparatos y accesorios: Los aparatos y accesorios instalados deben operar
como minimo un afio (365 dias calendario), sin presentar deterioro, dafios o mal
funcionamiento.

d) Generales.

e Durante la ejecucion de los trabajos se debe limpiar todo lo que se vea afectado en
consecuencia, ademas de mantener la limpieza durante y al finalizar la jornada de trabajo.

e [os materiales removidos deben de ser trasladados a un lugar de acopio coordinado de forma
previa para su posterior bote, no se deben de realizar aglomeraciones de materiales en zonas
visibles a usuarios y servidores judiciales.
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6. Criterios de aceptacion de la obra.

Los entregables generados en el proceso ejecutado deben de responder a los estandares de
calidad de las normativas locales e internacionales que rijan los mismos.

Los elementos instalados al momento de su recepcidon deben de estar en 6ptimas
condiciones, ademas de estar cumpliendo sus funciones de forma adecuada.

El area debe de estar limpia, sin herramientas, desperdicios, escombros o ropa de
empleados del contratista.

Los materiales para utilizar deberan ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras.

7. Documentacion técnica

La propuesta que presente cada oferente debera contener lo siguiente:

a)
b)

c)

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona fisica.
Experiencia Persona Fisica y/o Juridica. Demostrar minimo cinco (5) afios de experiencia, a
través de certificaciones conforme de recepcion de obras o servicios similares.

Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a noventa
(90) dias calendario, tiempo estimado de la duracion de la obra.

8. Documentacion econéomica

a)

b)

Notas:

Presupuesto de acuerdo con el listado de cantidades, firmado por el representante legal y
sellado.

Andlisis de costos de las partidas del presupuesto presentado, firmado por el representante
legal y sellado.

La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan,
transparentados e implicitos segin corresponda.
Incluir de forma digital el presupuesto en formato editable (Excel).
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9. Visita técnica

2023-26-0O

Los oferentes para presentar sus propuestas podran realizar visitas técnicas y obtener por si mismos
y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacion que puedan necesitar para preparar sus ofertas.
La visita se debe de realizar con previa coordinacidn con la Direccion de Infraestructura Fisica en los
plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de caracter opcional, sin embargo,
recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de
estas visitas sera por exclusiva cuenta de los oferentes.

10. Criterios de evaluacion/adjudicacion
La adjudicacion serd decidida a favor del oferente cuya propuesta:

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econémicas por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en las presentes especificaciones
técnicas.

2) Presente el menor precio.

11. Moneda de la oferta

El precio en la oferta debera estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RDS$).

12. Forma de pago

a) Se tramitara el Avance del veinte por ciento (20%), luego que el adjudicado realice una
visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Direccion de
Infraestructura Fisica y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos
establecidos sean aprobados por la Direccion de Infraestructura Fisica.

b) El ochenta por ciento (80%) restante sera pagada en pagos parciales al Contratista, mediante
cubicaciones perioddicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervision de la
Direccion de Infraestructura Fisica. Tomando en cuenta los siguientes criterios:

e Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha en
que la cubicacion sea certificada por El Supervisor de la Direccion de Infraestructura
Fisica. El monto de la Primera Cubicacion realizada por el Contratista debera exceder o
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por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

e Las cubicaciones presentadas por el Contratista seran pagadas luego de la aprobacion la
Direccion de Infraestructura Fisica.

e FEl Consejo del Poder Judicial retendrd un veinte por ciento (20%) de cada cubicacioén
para la amortizacion del Avance Inicial.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan
origen, quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final de los trabajos, en la
que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

13. Lugar de ejecucion del proyecto

e (Calle Padre Borbon No. 15, San Cristobal

14. Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecucion de la obra es como se muestra respectivamente para cada juzgado de paz
o palacio de justicia:

e Noventa (90) dias calendario

15. Horarios de trabajo

1. Lunes a Viernes: 8:00 am — 5:00 pm
2. Lunes a viernes: 5:00 pm — 11:00 pm (Con previa coordinacion con la Direccion de
Infraestructura Fisica y el Departamento Administrativo de San Cristébal).
3. Sabados y domingos: 8:00 am — 5:00 pm (Con previa coordinacién con la Direccion de
Infraestructura Fisica y departamentos de San Cristobal).
Notas:

e Las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm sin detener la operatividad de
del palacio de justicia.
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e Para horarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinacion con la Direccion de
Infraestructura Fisica y el palacio de Justicia.

2023-26-0O

16. Obligaciones del Contratista.

El Contratista tendra las siguientes obligaciones:

a. Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el
Consejo del Poder Judicial, quien evaluara y coordinard los trabajos objeto de este pliego,
con la persona designada por el Consejo del Poder Judicial como enlace.

b. Aportar personal calificado para realizar la obra contratada.

c. Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realizacion de las labores
objeto de esta contratacion de la obra.

d. Quince (15) dias antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, debera entregar una
relacion del personal que efectuara los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y
documento de identidad. El oferente se obliga a mantener actualizada dicha informacion,
comunicando los cambios en el momento que se produzcan y mientras dure surelacion
contractual. La inobservancia de esta informacion podra dar lugar a que no se permita el
ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.

e. El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido
circular por las areas que no tengan asignadas para la ejecucion de la obra

f. Mantener la cantidad de personal acordada, segiin propuesta adjudicada; sustituir de manera
inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que
fueren las causas.

g. El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la
provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utilizados.

h. El Contratista debera, salvo disposicion contraria en el Contrato, encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra del proyecto que sea necesaria para
la ejecucion del Contrato; asi como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y
transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y respetando, en particular
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la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de
descanso), a la reglamentacion social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de

2023-26-0O

higiene y seguridad.

1. Los trabajos se iniciardn con una orden de inicio dada por la Direccion de Infraestructura
Fisica y los mismos se ejecutaran en coordinacion con dicha Direccion.

j-  Los materiales deberan ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.
k. Los trabajos iniciaran luego que sera realizado el pago del anticipo.

l. Los desmontes de materiales y demoliciones deberan hacerse con todo el cuidado necesario
y deberan ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.

m. La acumulaciéon de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las
normas municipales.

n. Sera obligatorio el uso de EPP (equipos de proteccion personal), tales como, chalecos, cascos,
botas etc.).

0. Incluir sefializacion de seguridad durante la ejecucion de los trabajos (cintas reflectoras,
conos, etc.)

p- Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del
cronograma de trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.

g. Los materiales necesarios para la ejecucion de la obra deberan ser suministrados por el
contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta un
lugar adecuado para la ubicacion y almacenamiento de dichos materiales.

r. Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas
para la buena ejecucion de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear
materiales de calidad.
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17. Ejecucion y Recepcion de la Obra

2023-26-0O

a) Inicio de la Construccion

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre El Consejo del Poder Judicial y El
Contratista, este ultimo iniciara la ejecucion de los trabajos entregando un cronograma actualizado
que utilizara como base el cronograma anteriormente entregado en la oferta del contratista.

b) Recepcion Provisional

Al concluir la prestacion de la obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas
en estas Especificaciones Técnicas, El Contratista hard entrega de la misma al Ingeniero
Supervisor designado por La Direccion de Infraestructura Fisica como responsable de la
supervision.

De existir anomalias, se daran instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos
y proceda, en un plazo no mayor a quince (15) dias laborables, a la correcciéon de los errores
detectados.

¢) Recepcion Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se
procedera a realizar una nueva evaluacion de la obra y solamente cuando la evaluacion realizada
resultare conforme, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas requeridas, se procedera a la
Recepcion Definitiva de la obra

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, debera cumplir con
todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si la supervision no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido ejecutada conforme
a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantara el Acta de Recepcion
Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditara que la obra esta en
condiciones de ser recibida en forma definitiva.
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18. Peritos designados

Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

19. Firmado por

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Disefio y Planificacion

och DOA,,//V
¥#3 Selito E. Antidor De la Cruz s /O,i
%% Rocio A. Altagracia Aquino 5 >
#x2 Iris B. Arnaut De los Santos ‘% = 3

Carlos J. Espinal Diaz “r yuor”

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/65167906-be47-462d-b2ae-12435aace3bd
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