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Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

SANTO DOMINGO LOTE 01

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución MPG, SRL

VÍCTOR GARCIA Al RE

ACONDICIONADO, SRL

Componente Cent. UDM Descripción Evaluación
Comentario

■A*
Evaluación

Comentarlo

■A'

: 3 Und Aire acondicionado inverter de 12.000 BTU, consola de pared eficiencia mínimo 17 Cumple Cumple

2 1 Und Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared eficiencia mínimo 17 Cumple Cumple

3 1 Und
Aire acondicionado inverter del 2.000 BTU, consola de pared, eficiencia mínimo 17

Cumple Cumple

4 1 Und Aire acondicionado inverter consola de pared de 18.000 BTU, eficiencia mínima 17 Cumple Cumple

5 1 Und Aire acondicionado inverter 48,000 BTU. consola piso techo.eficiencia minima 17 No cumple
Nu cumple con la eficiencia requerida

Ffpt M'ficia requerido 17
Eficiencia Ofertada 16

Cumple

SAN PEDRO LOTE 01

1 1 Und Aire acondicionado inverter de 12.000 BTU, consola de pared, eficiencia 17 mínimo Cumple Cumple

MONTE PLATA LOTE 01

1 1 Und Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU, consola de pared, eficiencia mínima 17 Cumple Cumple



DISTRITO NACIONAL LOTE 02 ^ :!Osy //

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución MP6, SRL —--

>?ICTOR GARCIA AIRE
ACONDICIONADO, SRL

Componente Cant. UDM Descripción
Evaluación

■A*

Comentario

•A*

Evaluación

■A*

Comentarlo

"A*

1 1 Und Aire acondicionado inverter de 18,00 BTÜ. consola de pared,eficiencia 17 minimo. Cumple Cumple

2 1 Und Aire acondicionado inverter de 24.000 BTU. tipo manejadora, eficiencia mínimo 17. Cumple Cumple

3 1 Und Aire acondicionado inverter consola piso lecho de 60,000 Btu,eficiencia mínima 17. No Cumple
No cumple co" la capacidad requerida.
Capacidad loln itada: 60.000 Btu

Capacidad ofertada; 48,000 Btu
Cumple

4 1 Und Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU.eficiencia mínima 17. No Cumple
No Cumple con la capacidad requerida.
Caparidad voli'dada: 60,000 Btu
Capacidad ofertada: 48,000 Btu

Cumple

S 1 Und
Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU.eficiencia mínima 17.

No Cumple
No cumple con la capacidad requerida.
Capacidad coiintada: 60,000 Btu

Capacidad ote'tadar 48,000 Btu
Cumple

6 I Und Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU.eficiencia mínima 17. No Cumple
No cumple con la caoacidad requerida.
Capacidad solicitada: 60,000 Btu
Capacidad ofeitada: 48,000 Btu

Cumple

7 1 Und
Aire acondicionado inverter consola piso techo de 60,000 BTU.eficiencia mínima 17

No Cumple
No cumple con la capacidad requerida.
Capacidad solicitada: 60,000 Btu

Capacidad olcnada 48,000 Btu

Cumpie

8 l Und
.'\ire acondicionado inverter 60.000 BTU. tipo manejadora, eficiencia mínima 17, condensador con protección
anticorrosivo-

No Cumple
No cumple ron ta capacidad requerida.
Capacidad soi.ciiada: 60.000 Btu

Capacidad ofertada: 48,000 Btu
Cumple

9 1 Und
Aire acondicionado inverter 60,000 BTU. tipo manejadora, eficiencia mínima 17. condensador con protección
anticorrosivo

Cumple Cumple



10 1 Und
Aire acondicionado inverter 60,000 BTU. lipo manejadora, eficiencia minima 17, condensador con protección
anticorrosivo

Cumple Cumple

SANTIAGO- LOTE 03

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución MPG, SRL

VICTOR GARCIA AIRE

ACONDíCIONADO, SRL

Componente Cant. LiDM Descripción
Evaluación

"A"

Comentario

■A*

Evaluación

"A"

Comentario

•A"

1 -) Und Aire acondicionado de 60,000 BTU, tipo maneJadora,eficiencia minima 17 Cumple Cumple

VALVERDE MAO- LOTE 03

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución MPG, SRL

VICTOR GARCIA AIRE

ACONDICIONADO, SRL

Componente Cant UOM Descripción Evaluación

•A"

Comentario

"A*

Evaluación

"A"

Comentarlo

*A"

: \ Und Aire acondicionado inverter de 48,000 BTU. consola 'piso techo.eficiencia minima 17. No Cumple
No cumple con la eficiencia requerida

Eficiencia requefido 17
Eficiencid Ofertada 16

Cumple

LA VEGA-LOTE 03

1 1 Und Aire acondicionado inverter de 12,000 BTU consola de pared, eficiencia 17 mínimo. Cumple Cumple

2 1 Und Aire acondicionado inverter de 18.000 BTU. consola de pared eficiencia 17 mínimo. Cumple Cumple

Garantía de un año en piezas y servicios Cumple Cumple

Evaluación realizada por:

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN
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